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INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH

Krapkowice, dn. 28-02-2024 r.

(miejscowos¢ i data)

W ROKU 2023
Termin
Kontrolujgcy (instytucja, kontroli ; Stwierdzone Zalecenia, wnioski, Informacja o realizacji
Lpe osoba) (od dnia do Tematyla konirol nieprawidlowosci uwagi pokontrolne zalecef
dnia)
1 GHG Serwis Kontrola sprawnosci i poprawnego dzialania Nie stwierdzono Nie wydano brak
Hubert Giza Caly rok dzwigéw towarowych w kuchni
2 Zofia Krzeczek 28-08-2023 | Kontrola w zakresie BHP placowki i otoczenia Nie stwierdzono Nie wydano brak
Specjalista BHP
35 28-08-2023 | Przygotowanie placowki do nowego roku szkolnego i | Nie stwierdzono Nie wydano brak
Gmina Krapkowice stan bhp
4. 08-11-2023 | Prawidlowos¢ przekazywania danych w Nie stwierdzono Nie wydano brak
sprawozdaniu SIO, stan na 30.09.2023 r.
5: Panstwowa stacja Sanitarno- | 17-10-2023 | Ocena realizacji programow profilaktycznych Nie stwierdzono Nie wydano brak
Epidemiologiczna w
Krapkowicach
6. kontrola obiektu budowlanego Nie stwierdzono Zamontowaé porecz przy | Zalecenie bedzie
IBS Inwestycje sp. z 0.0. schodach do piwnicy zrealizowane podczas
Sp.k 31-05-2023 oraz wejscia gléwnego remontu
Warszawa kontrola instalacji gazowej Nie stwierdzono Nie wydano brak
kontrola przewodéw kominowych Nie stwierdzono Nie wydano brak
kontrola placu zabaw Nie stwierdzono Nie wydano brak
7. ASTRA Zaktad ochrony przeglad systemu oddymiania Nie stwierdzono Nie wydano brak
przeciwpozarowej s.c 24-01-2023 | przeglad drzwi przeciwpozarowych Nie stwierdzono Nie wydano brak
Brzeg przeglad o$wietlenia awaryjnego Nie stwierdzono Nie wydano brak
przeglad instalacji hydrantowej oraz sprzgtu Nie stwierdzono Nie wydano brak
gasniczego
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